
                                                                                     

                                                                                    Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 105/2021 

 

 

 

 

 

 

Nota conceptuală 

 pentru obiectivul de investiție ”Modificare instalații de utilizare gaze naturale la 

Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe” 



nr. l9r /2021

Nota conceptuali
pentru obiectivul de investifie "Modificare instalafii de utilizare guze naturale la

Muzeul Nafional Secuiesc din SfAntu Gheorghe"



i) 1v.,.1s-
la
I ..,,

a
.(d:

Beneficiar: Judetul Covasna
N, 627.F.t ..1..h.: 9.8:..? t t'

Aprob,

Covasna

NOTA CONCEPTUALA

l.Informalii generale privind obiectivul de investilii propus
1.l.Denumirea obiectivului de investitii:

,,Modificare instalafii de utilizare gaze naturale ln Muzeul Nalional Secuiesc din Sfdntu Gheorghe"

L.2.Ord.onator principal de credite/investitor
Presedintele Consiliului ]udelean Covasna
1.3.Ordonator de credite (secundar/terliar)
Nu este cazul

1 .4.Beneficiarul investitiei
Judeful Covasna
2.Necesitatea gi oportunitatea obiectivului de investilii propus:
2.L.Scurti prezentare privind:

a)deficienle ale situaliei actuale;

Judeful Covasna intenfioneazd sd realizeze prin contractul de finanlare nr.
23130.05.2017 investifia ,,Reabilitarea Ansamblului Muzeului Nalional Secuiesc - SfAntu
Gheorghe", situat in SfAntu Gheorghe, strada K6s K6roly, nr. 10. Cu ocazia realizdrii
acestei investifii se va reabilita gi instalalia de trcdlzirea al intregului ansamblu.

Instalafia de incdlzire al Ansamblului clddirilor Muzeului Nafional Secuiesc in
momentul acfual este alimentat cu ajutorul unei centrale termice aflatd in clddirea Atelier gi

depozit (clidirea G), incdlzirea clddirilor in ansamblul muzeului este rcalizat prin
termoficare. Agenful termic este transportat intre clddirile ansamblului subteran prin
conducte de olel izolate cu vatd minerald, montate subteran in termocanal. Izolafia
conductelor este deterioratd in termocanal, fiind vizibil traseul lor in anotimpul rdcoros,
zdpada topindu-se deasupra traseului canalului termic. Apu se rdcegte din conducte,
aducAnd un consum excesiv de energie termici.

b)efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investilii;
Impactul estimat este evidenfiat prin:
- imbundtdlirea instalatiei de incdlzire al ansamblului muzeului;
- impactul asupra mediului - prin reabilitarea gi modernizarea sistemului de incdlzire

al ansamblului muzeului se va reduce consumul efectiv de gaze naturale care
conduce la cresterea eficienfei energetice ale clddirilor.
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c)impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de

Impactul negativ previzionat in cazul nerealizdrii obiectivului de
prin care aceastd modificare al instalafiei de utilizare gaze naturale la M
Secuiesc, ar conduce cel pufin la:
. reducerea eficienlei economice: majorarea consumului de energie pentru incdlzirea

ansamblului;
o cregterea poludrii mediului - implicAnd emisii de noxe gi CO2 in mediul inconjurdtor;
o neputinta realizdrii centralei termice din clddirea principal5 al muzeului, Corpul A",

propus in proiectul tehnic de execulie al Reabilitdrii Muzeului Nalional Secuiesc.
2.2.Prczentarea, dupi caz, a obiectivelor de investilii cu aceleaqi funcliuni sau funcliuni
similare cu obiectivul de investilii propus, existente in zoni, in vederea justificirii
necesitilii realizirii obiectivului de investilii propus:

Nu este cazul.
2.3.Existen!a dupi caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare,
aprobate prin acte nonnative, in cadrul cirora se poate incadra obiectivul de investi{ii
propus:

Nu este cazul.
2.4.Existent+ dupi caz, a unor acorduri internafionale ale statului care obligi partea
romAni la realizarea obiectivului de investitii

Nu este cazul.
2.S.Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investifiei:

Instalafia de incdlzire al ansamblului clddirilor Muzeului Nafional Secuiesc in
momentul actual este alimentat din clddirea Atelier gi depozit (clddirea G). Documentafia
de avizare a lucririlor de interventie (D.A.L.I.) gi Proiectului Tehnic al investifiei
,,Reabilitarea Ansamblului Muzeului Nafional Secuiesc - Sfanfu Gheorghe" prevede
mentinerea centralei termice in corp G, de unde va fi asigurat incdlzirea corpurilor G, E gi

F, respectiv furfiintare o centrald termici in clddirea principal5 A-A*, corpul A*, pentru
incdlzirea obiectivului. Pentru ca centrala termicd sd poate fi pus in funcliune este necesar
realizarea racorddrii lui la reteaua de gaze naturale gi modificarea instalafiei de utilizare de
gaze naturale in incinta imobilului.
3.Estimarea suportabilitdtii investiliei publice
3.1.Estimarea cheltuielilor pentru execulia obiectivului de investifii, luAndu-se in
considerare, dupi caz:
-prin prospectarea pielei privind estimarea lucririi;

3.2.Estimarea cheltuielilor pentru proiectare a, pe faze, a documentaliei tehnico-economice
aferente obiectivului de investilier pr€curr gi pentru elaborarea altor studii de specialitate
in funclie de specificul obiectivului de investilii, inclusiv cheltuielile necesare pentru
oblinerea avizelor, autorizaliilor qi acordurilor previzute de lege:

Etapa I.
- notd conceptuald -
- temd de proiectare -
Etapa a II-a



- proiect pentru avize si acorduri ANRE, precum si verificarea tehnicd a

fdrd TVA.
Etapa a III-a

- proiect tehnic de executie - 8.000 lei, fdrd TVA.

3.3.Surse identificate pentru finanlarea cheltuielilor estimate (in
nerambursabile se va mentiona programul operafionaUaxa corespunzitoare, identificati)

-buget local.
4.Informafii privind regimul juridic, economic Ai tehnic al terenului gi/sau al construcliei
existente
Regimul juridic:

Imobilul este inscris in CF nr.27104 SfAntu Gheorghe, nr. top CAD: 27'1.04,27104-C'1,,

27104-C2, 27104-C3.27104-C4, 27104-C5, 27104-C9 gi se afli in proprietatea publicd a

Judefului Covasna, notat drept de administrare in favoarea Muzeului Nalional Secuiesc
Sfantu Gheorghe. Imobilul este monument istoric fiind inscris in Lista monumentelor
istorice Cod. LMI CV-II-a-A-13104, CV -II-m-A-13104.01, CV-II-m-A-13104.02, CV-II-m-
4-13104.03, CV-II-m-A-13104.04, pozilia nr. '1,66-170, conform "Lista Monumentelor
Istorice 2015 -Judeful Covasna.
Regimul economic

Zona institulii publice, folosinla actuald Ansamblul Muzeului National Secuiesc. Zona
de impozitare fiscale "A".

Regimul tehnic

-nu este cazul

S.Particularitili ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investifii:
a)descrierea succinti a amplasamenfului/anplasamentelor propus(e) (localizare,
suprafala terenului, dimensiuni in plan);
Ansamblul Muzeului Nafional Secuiesc se afld la numdrul 10 de pe strada K6s K6ro1y,

situatd in imediata vecindtate a zonei centrale a municipiului SfAntu Gheorghe din judeful
Covasna.

Imobilul este inscris in CF nr. 27104 Sfantu Gheorghe, nr. top CAD: 27104, 27I04-C1.,
27104-C2, 27104-C3.27104-C4, 27104-C5, 27104-C9, cu o suprafald de 11J1.42,00 m2. (nr. CF
vechi: 21720lalSf. Gheorghe, nr.cadastral vechi:9604 nr.top:L15 1411.,11,6,246,247).

b)relaliile cu zone invecinate, accesuri existente qi/sau cii de acces posibile;
Parcela este pe un teren ir pantd cuprins intre strdzile K6s K6roly spre est qi Vasile

Goldiq spre vest. Spre nord este trvecinatd de Parohia Romano-Catolici iar spre sud de
Casa Hubbes gi blocuri de locuit. Accesul in incintd este din strada K6s K6roly.

c)surse de poluare existente in zond;
in zond nu existd surse importante de poluare gi nici construcfia in sine nu reprezintd o

sursa de poluare.
d)particularitili de relief;
Parcela este pe un teren in pant5.

e)nivel de echipare tehnico-edilitari a zonei Ei posibilitili de asigurare a utilitililor;
in zond sunt retele electrice, canalizare, apd gi gaze naturale.



f)existenfa unor eventuale relele edilitare in amplasament care

relocare/proteiare, in misura in care pot fi identificate;
in morner,tul proiectdrii nu s-au identificat retele edilitare care ar pu

protejare pentru executia lucrdrilor ce fac obiectul proiectului.
g)posibile obligalii de servitute;
Nu este cazul.

h)condifioniri constructive determinate de starea tehnici qi de sistemul

ta

al
unor construcfii existente in amplasament, asupra cirora se vor face lucriri de
intervenli i, dtup d, caz;

Nu este cazul.

i)reglementdri urbanistice aplicabile zonei conform documentaliilor de urbanism
aprobate - plan urbanistic generaVplan urbanistic zonal gi regulamentul local de
urbanism aferenf

Nu este cazul.
j)existenla de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament
sau in zon.a imediat invecinati; existenta conditionirilor specifice in cazul existen{ei
unor zone protejate.

Imobilul este monument istoric fiind inscris in Lista monumentelor istorice Cod. LMI
CV-II-a-A-731.04, CV -II-m-A-13104.0L, CV-II-m-A-13104.02 CV-II-m-A-13104.03, CV-II-
m-A-13104.04, pozifia nr. '1.66-170, conform "Lista Monumentelor Istorice 20L5 - Judeful
Covasna.

6.Descrierea succinti a obiectivului de investilii propus, din punct de vedere tehnic gi
func!ional:

a)destinalie gi funcliuni;
Instalafia de incdlzire al ansamblului clidirilor Muzeului Nafional Secuiesc in momentul
actual este alimentat din clidirea Atelier qi depozit (clddirea G). Documentafia de avizare a

lucrdrilor de intervenfie (D.A.L.I.) gi Proiectul Tehnic al investifiei ,,Reabilitarea
Ansamblului Muzeului Nalional Secuiesc - SfAntu Gheorghe" prevede mentinerea centralei
termice in corp G, de unde va fi asigurat incdlzirea corpurilor G, E gi F, respectiv infiinlare o
centrald termicd in clddirea principale A-A*, corpul A*, pentru incdlzirea obiectivului.
Pentru ca centrala termicd sd poate fi pus in funcfiune este necesar realizarea racorddrii lui
la reteaua de gaze naturale si modificarea instalafiei de utilizare de gaze naturale in incinta
imobilului.

b ) caracteristici, p arametri gi date tehnice specif ice, pre co niz ate;

Datele tehnice ale modificdrii:
- Alimentare cu gaz metan a unui numdr de 4 centrale termice cu debit total de

max.52mclh;
- lungimea totala a traseului conductei este de aproximativ 250 ml;
- centralele vor fi legate prin intermediul unor regulatoare de presiune gi vor fi de

asemenea previzute cu sisteme de detecfie gi inchidere automata a gazului
natural;

- traseul conductei va fi ales in aga fel incAt sd corespunde prescripliilor tehnice,
cAt gi condifiilor de la fata locului (traseele altor instalafii" clddiri, copaci, alei).

c)durata minimi de func{ionare apreciati corespunzitor destinaliei/funcfiunilor
Propuse;

Durata minimd de functionare al instalafiei de gaze naturale va fi aproximativ 20 de ani.



d)nevoi/solicitiri funclionale specif ice.

Nu este cazul.

T.Justificarea necesitilii elabordrii, dupd caz, a:

- studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de
-nu este cazul

- expertizei tehnice gi, dupi caz, a auditului energetic ori a altor
audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul in
construcfii existente:

-nu este cazul;

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culfurale referitoare la restricliile gi
permisivitdlile asociate cu obiectivul de investitir, in cazul intervenfiilor pe monumente
istorice sau in zone protejate-nu este cazul.
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